Istniejqce centrala wentylacyjna firmy VIS Clima
typ CV-A 2-P/N-43A/B-7

przeptyw powietrza — 4250 [m®/h]

przeptyw powietrza swiezego — 750 [m®/h]
wydajnos¢ chlodnicza — 21[kW] (ctodnica wodna)
wydajnosé grzewcza — 9,3[kW]

Przewiduje sie wymiang chlodnicy wodne;

w istniejqcej centrali wentylacyjnej na chlodnice freonowq.
Nalezy przewidzie¢ demontaz istenijecej chlodnicy wodnej
wraz z instaalcjq wody lodowej prowadzone;

w przestrzeni wentylatorni.

typ chiodnicy CVA2, CF4
wymiary: 750x640x110mm
wydajnos¢ chlodnicza — 25[kW]

K6b — chlodnica freonowa (zmiana chlodnicy
w istniejacej centrali wentylacyjnej firmy VIS)
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A NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW.CAL. | POW.UZ.

D -1,01 ARCHIWUM PLYTKI CERAMICZNE 53.98

-1,02 POM. SOCIALNE PLYTKI CERAMICZNE 18.53

-1,03 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 4.82

~1,04 POM. SOCIALNE PEYTKI CERAMICZNE 12.11

-1,05 KLATKA SCHODOWA PEYTKI CERAMICZNE 11.46

D -1,06 WC — MESKI PLYTKI CERAMICZNE 5.44

-1,07 WC — DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 5.44

-1,08 KOTEOWNIA PEYTKI CERAMICZNE 11.65

~1,09 WENTYLATORNIA PLYTKI CERAMICZNE 19.82

D SUMA POW. 143,25
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UWAGA:

| PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE
'WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

W RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. |
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srednica instalacji freonowej
srednica instalacji freonowe;j
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obslugujqcy pomieszczenia na 1 pigtrze po lewej stronie klatki schodowe))

obstugujqcy pomieszczenia na 1 pietrze po prawej stronie klatki schodowej

(
(
(obslugujqcy pomieszczenia na 3 pietrze po lewej stronie klatki schodowe;)
(
(obslugujqcy pomieszczenia antresoli)

(

freonowa — system K6 (chtodnica freonowa w centrali wentylacyjnej)

odprowadzenia skroplin

freonowa prowadzona
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srednica instalacji odprowadzenie skroplin; rury z tworzywa sztucznego np. PVC-U NIBCO

L dn1d

w plaszczu ochronnym z blachy stalowe] ocynkowanej

mm}; rury miedziane chfodnicze

[cal]; rury miedziane chtodnicze
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obstugujqcy pomieszczenia na 3 pietrze po prawe] stronie klatki schodowej) ‘
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UWAGA! WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3 K&,H MA KLIMA SYSTEM Agnieszka Czerkas

i SYSTEM 30-611 Krakéw, ul. Wystouchéw 11/95
Narodowy Fundusz Zdrowia —
INWESTOR Matopolski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Ciemna 6, 31-053 Krakow

Projekt systemow klimatyzacji typu VRF w pomieszczeniach biurowych
I, Il pietra i antresoli oraz zmiana systemu chfodniczego w centrali
TEMAT wentylacyjnej obsfugujgcej Sale Obsfugi Klienta w budynku przy
Batorego 24 w Krakowie, dz. nr 92 obr.60 Srodmiescie
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